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Inkopplingar Basic i FD 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om sensorer inte används ska det finnas en bygel mellan 15 och 16 och en bygel mellan 19 och 20. 

Om nödstopp inte används ska det finnas en bygel mellan 4 och 5. 

Inkoppling av extern programväljare (ingång 22 – 25) överrider den interna programväljaren, 

som sitter på automatikens ena gavel, t ex en bygel mellan 23 och 26 gör att automatiken ställer sig i 

Natt-läge även om den interna programväljaren står i Automatik-läge. 

 


